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MOTTO 

 

ALLAH AKAN MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN DI 

ANTARA KAMU DAN  

ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU PENGETAHUAN BEBERAPA 

DERAJAT. 

(Terjemahan Surat Al-Mujadalah Ayat 11) 
 
 

SATU-SATUNYA ORANG YANG TIDAK MEMBUAT KESALAHAN 

ADALAH ORANG YANG TIDAK PERNAH MELAKUKAN APA-APA 

(Theodore Roosevelt) 

 

KERJAKAN APA YANG BISA DIKERJAKAN HARI INI, KARENA YANG 

KITA KERJAKAN HARI INI AKAN MENENTUKAN LANGKAH KITA DI 

HARI ESOK 

(Vaknown) 
 

MANA ADA ORANG PANDAI KALAU IA MENGIKUTI NAFSUNYA DAN 

MANA ADA ORANG BODOH KALAU IA MENGEKANG NAFSUNYA 

(Ibnu Athailah) 
 

JANGAN PERNAH BERTANYA SEBERAPA PENTING ARTI ORANG 

LAIN UNTUK KITA, TAPI TANYAKANLAH SEBERAPA PENTING DIRI 

KITA UNTUK ORANG LAIN. 

(My Self) 
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Aprilliana Widya Mandasari 
 
 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember 
 
 

ABSTRAK 
 

Komponen-komponen sistem tenaga dapat digambarkan sebagai sirkuit-
sirkuit ekivalennya. Sirkuit ekivalen tersebut terdiri dari parameter jaringan resistansi, 
induktansi dan kapasitansi. Pemutusan arus melalui pemutus tenaga (PMT) akan 
mengakibatkan kondisi transient atau peralihan pada kontak-kontak pemutus tenaga. 
Kondisi tersebut berlangsung relatif singkat (dalam orde milisekon) sebelumnya 
peredaman. 

Peredaman kondisi peralihan ini bergantung pada parameter resistansi yang 
ditambahkan untuk meredam gelombang tegangan berfrekuensi alami tersebut yang 
muncul sebagai akibat dari operasi pembukaan PMT. Sebagai piranti hitung, akan 
digunakan simulasi program untuk menunjukkan pengaruh penambahan parameter 
resistansi pada gelombang tegangan pemulihan peralihan (TPP). 
 
 
Kata kunci  : PMT, Transien, Tegangan Pemulihan Peralihan. 
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RINGKASAN 

 

Pengaruh Penambahan Resistansi Pada Pemutus Tenaga (PMT) 

Terhadap Redaman Gelombang Tegangan Akibat pembukaan PMT Di Unit 

Pembangkitan PT. PJB Gresik; Aprilliana Widya mandasari, 031910201026, 2007, 

60 halaman; Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember 

 

Dalam tugas akhir ini akan dianalisis tentang pengaruh penambahan resistansi 

terhadap redaman gelombang tegangan pada saat pembukaan PMT.  

Dalam sistem ini yang digunakan adalah PMT yang biasa digunakan pada 

tegangan ekstra tinggi. PMT yang digunakan adalah PMT dengan udara tekan (Air 

Blast Circuit Breaker) dan PMT SF6 (SF6 Circuit Breaker). Prinsip kerja PMT udara 

tekan serupa dengan prinsip kerja PMT gas SF6, hanya saja pada PMT udara tekan 

yang menjadi media pemutus listrik adalah udara tekan. Karena kemampuan isolasi 

udara lebih rendah daripada kemampuan isolasi gas SF6, maka pada PMT udara tekan 

dibutuhkan tekanan udara yang lebih besar dibandingkan dngan tekanan gas SF6 pada 

PMT gas SF6. Untuk mendapatkan tekanan udara yang dikendaki pada PMT udara 

tekan diperlukan kompresor. Hal ini tidak menguntungkan disebabkan karena harga-

nya PMT manjadi lebih mahal. Sedangkan SF6 adalah gas yang mempunyai sifat yang 

mudah terbakar, tidak berwarna lebih berat dibandingkan udara, sifat pemadaman dan 

dielektrik baik, gas SF6 juga mempunyai stabilitas yang baik, pada temperatur tinggi 

sifat-sifat kimia tidak berubah. Gas SF6 berfungsi sebagai pemadam loncatan bunga 

api dan sebagai isolasi antar bagian-bagian yang bertegangan dan bagian yang 



 xii

bertegangan dengan badan. Gas SF6 mampu dengan cepat menyerap elektron bebas 

pada lintasan busur diantara kontak-kontak PMT. Elektron ini akan menghasilkan 

isolasi setelah arus nol, sehingga diameter busur mengecil dan akhirnya padam  

Proses perhitungannya adalah dengan mengetahui terlebih dahulu data 

instalasi SUTET yang terdapat di Unit Pembangkitan PT. PJB Gresik. Setelah itu 

akan dilakukan perhitungan-perhitungan yang disesuaikan dengan rumus-rumus yang 

telah ada. Selain dilakukan perhitungan secara manual, perhitungan juga dilakukan 

dengan program aplikasi yaitu dengan bantuan program simulasi MATLAB 6.5. 

Hasil simulasi yang ditampilkan adalah berbentuk gambar gelombang 

tegangan. 
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