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ANALISIS KOORDINASI RELE JARAK DAN RELE ARUS LEBIH PADA 
SALURAN 150 KV DI UPT JEMBER
M. Alfian Afan; 061910201035; Fakultas Teknik; Jurusan Teknik Elektro; 
Universitas Jember.

ABSTRAK

Sistem transmisi memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

penyaluran daya. Oleh karena itu pengaman pada saluran transmisi perlu mendapat 

perhatian yang serius dalam perencanaannya. Sistem proteksi tegangan tinggi 

biasanya menggunakan rele arah arus lebih dan rele jarak. Rele jarak berfungsi rele 

utama sedangkan rele arus lebih berfungsi sebagai backup. Rele jarak digunakan 

sebagai pengaman pada saluran transmisi karena kemampuannya dalam 

menghilangkan gangguan (fault clearing) dengan cepat dan penyetelannya yang 

relatif mudah. Pada prinsipnya rele jarak adalah mengukur nilai arus dan nilai 

tegangan pada suatu titik tertentu dan kemudian membandingkannya dengan suatu 

nilai seting tertentu untuk menentukan apakah rele harus bekerja atau tidak.  Rele 

arus lebih mendeteksi gangguan dengan mengukur besaran arus yang melaluinya. 

Besaran inilah yang menjadi batasan apakah pada sistem terjadi gangguan atau tidak.

rele arus lebih juga dapat berfungsi sebagai rele utama pada proteksi backup 

sedangkan pada saluran transmisi rele arus lebih digunakan sebagai backup.

Kata kunci : Sistem transmisi, rele jarak, rele arus lebih.
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ANALYSIS COORDINATION OF DISTANCE RELAY AND 
OVERCURRENT  RELAY ON LINE 150 KV IN UPT JEMBER 
M. Alfian Afan; 061910201035; Faculty of Engineering; Departement of Electrical 
Engineering; Universitas Jember.

ABSTRACT

Transmission system plays a very important role in the process of power 

distribution. Therefore the security on the transmission line needs to received 

considerable attention in the plan. High voltage protection systems typically use a 

more current direction and distance relay function as the primary overcurrent relay 

while functioning as backup. Distance relay is used as a safety on a transmission line 

because of its ability to eliminate the disturbance quickly and tuning the relatively 

easy. In principle the distance relay is to measure the value of current and voltage

values at a certain point and then compare it to a specific setting value to determine 

whether the relays should work or not. Overcurrent relay to detect interference by 

measuring the amount of current through it. The quantity that is the limit if the system 

interruption occurs or not. Overcurrent relay can also serve as the main relay on the 

backup protection while at the transmission line overcurrent relay is used as a 

backup.

Keyword : Transmission syiste, distance relay, overcurrent relay.
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