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Sistem Monitoring Level Tangki SPBU dan Detektor Kadar Air DalamTangki Bahan 

Bakar Secara Telemetri 

Arif Setiawan 

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan semakin tingginya 

taraf kualitas kehidupan manusia. Dampak dari perkembangan teknologi ini telah 

memasuki segala bidang kehidupan dalam penggunaan perangkat manual menjadi 

otomatis. Salah satunya adalah perangkat digital yang sering terlihat di pasaran pada 

suatu alat ukur. Sistem Monitoring Level Tangki SPBU dan Detector Kadar Air 

Dalam Tangki Bahan Bakar Secara Telemetri merupakan salah satu alat ukur untuk 

mengetahui berapa volume bensin dalam tangki bahan bakar menggunakan Sensor 

Ultrasonik. Selanjutnya hasil pengukuran dari sensor tersebut akan diolah pada 

mikrokontroler untuk ditampilkan pada LCD dan dikirim ke komputer  secara 

telemetri menggunakan modul TLP 434A. Data yang dikirim oleh modul TLP 434A 

kemudian diterima oleh modul RLP 434A yang selanjutnya akan dikirim ke komputer 

menggunakan komunikasi serial. Data yang dikirim ke komputer tersebut kemudian 

akan ditampilkan menggunakan program database Borland Delphi7. Sedangkan 

sebagai detector kadar air menggunakan sensor air yang berfungsi untuk membuka 

dan menutup kran elektrik secara otomatis. 

 

Kata kunci : SPBU, Mikrokontroller, LCD, Ultrasonik, Telemetri, TLP434A, 

RLP434A. 
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Gas Station Tank Level and Water Level Detector in the Fuel Tank Monitoring 

System Telemetry 

 

Arif Setiawan 

 

Departement of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Jember 

 

ABSTRACT 

 

Increasingly rapid technological developments led to the higher standard of 

human life quality. The impact of these technological developments have entered all 

areas of life in the use of the manual to automatic. One is a digital device that is often 

seen in the market on a measuring instrument. A Gas Station Tank Level and Water 

Level Detector in the Fuel Tank Monitoring System Telemetry is one of the measuring 

tool to determine how the volume of gasoline in fuel tank using ultrasonic sensor. 

Further measurements of these sensors will be processed in the microcontroller to be 

displayed on the LCD and sent to the computer using a telemetry module TLP 434A. 

Data sent by the module TLP 434A and received by the module RLP 434A which will 

then be sent to the computer using serial communication. Data is sent to a computer 

will be displayed using Borland Delphi 7 database program. While the water content 

detector using water sensor that functions to open and close electric valves 

automatically. 

 

Keywords: Gas Station, Microkontroller, LCD, Ultrasonic, Telemetry, TLP434A, 

RLP434A. 
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RINGKASAN 

Sistem Moinitoring Level Tangki SPBU dan Detector Kadar Air Dalam Tangki 

Bahan Bakar Secara Telemetri; Arif Setiawan, 071910201061; 2012: 84 halaman; 

Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember 

Minyak bumi merupakan salah satu jenis bahan bakar yang banyak digunakan 

luas di era industrialisasi. Premium merupakan salah satu bahan bakar minyak yang 

paling populer untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Umumnya, premium 

digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti: mobil, sepeda motor, dan 

lain-lain. 

Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan semakin 

banyaknya permintaan bahan bakar bensin. Namun, akhir-akhir ini timbul suatu 

masalah yaitu banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Umum  (SPBU)  yang di tutup 

atau dicabut surat ijinnya. Hal tersebut dikarenakan adanya volume air yang terdapat 

pada tangki bahan bakar tersebut sehingga menyebabkan berkurangnya kualitas 

kemurnian bensin yang dapat merugikan konsumen. Berkurangnya kualitas 

kemurnian bensin tersebut dikarenakan adanya peresapan air pada tangki atau 

pencampuran air dan bensin secara sengaja oleh petugas SPBU. Oleh karena itu 

diperlukan suatu alat sederhana yang efektif dan efisien untuk menghilangkan kadar 

air yang ada pada bahan bakar tersebut sehingga konsumen tidak terus merugi dan 

mesin kendaraanya tidak mudah rusak. 

Sistem monitoring Penyediaan BBM di SPBU saat ini masih menggunakan cara 

konvensional untuk mengetahui volume bensin dalam tangki bahan bakar. Cara ini 

ternyata tidak memberikan pengukuran yang efisien karena operator harus mengamati 

atau mengukur volume bahan bakar dalam tangki bahan bakar masih secara manual. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu Sistem Monitoring Level 

Tangki SPBU dan Detector Kadar Air Dalam Tangki Bahan Bakar Secara Telemetri 

sehingga informasi tentang volume bahan bakar dalam tangki bahan bakar dapat di 

monitoring secara telemetri dan mampu menghilangkan kadar air dalam bahan bakar 

tersebut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar
http://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
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Dari hasil peneilitian dapat diketahui bahwa sistem monitoring ini secara 

keseluruhan dapat bekerja sesuai dengan perencanaan. Sensor Ultrasonik dapat dapat 

mengukur ketinggian bensin yang ada dalam tangki bahan bakar dan selanjutnya data 

hasil pengukuran ketinggian bensin tersebut akan diolah oleh mikrokontroller untuk 

mengukur volume bensin dalam tangki bahan bakar. Hasil pengukuran dari 

mikrokontroller tersebut selanjutnya akan ditampilkan ke LCD dan dikirim 

menggunakan  modul TLP433A. Data yang dikirim oleh modul TLP434A kemudian 

akan diterima oleh modul RLP434A dan selanjutnya data tersebut akan dikirim ke 

komputerr menggunakan komunikasi serial. Hasil pengiriman data tersebut kemudian 

ditampilkan menggunakan program database Borland Delphi7.  

Dari hasil perhitungan besarnya volume dan ketinggian bensin dalam tangki 

bahan bakar dapat diketahui bahwa tingkat keakuratan dalam pengukuran sudah 

bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya rata-rata error kesalahan pengukuran 

volume bensin dalam tangki bahan bakar menggunakan Sensor Ultrasonik yaitu 

sebesar 7.4%. Pada hasil pengukuran ketinggian dalam tangki bahan bakar 

menggunakan Sensor Ultrasonik didapatkan besar rata-rata error kesalahan 

pengukuran terhadap mistar sebesar 2.66%. Sedangkan besar rata-rata error kesalahan 

pada pengukuran volume air di dalam tangki bahan bakar yang dapat dikeluarkan 

oleh kran elektrik sebesar 4.16%. 
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